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PROEFVERSLAG

DE-AC-0279
Laboratorium AKOESTIEK (AC) O/Referenties AC-22-031-01-N
Blz.1/7
COUST acoustics
Aanvrager Nederzwijnaarde 2
9 B-9052 zwijnaarde
Datum van de aanvraag 17-06-2022 Identificatie van de monsters $-2022-49-029/1
Datum van de proeven 13-10-2022 Ontvangstdatum van de monsters 13-10-2022
Opmerking(en) / Datum opstelling van het verslag 10-01-2023
Uitgevoerde proeven Meting van de geluidabsorptiecoéfficiént van een product in een nagalmkamer
Productnaam COUSTpanel
EN 1SO 354:2003 Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room
Referentie normen EN I1SO 11654:1997 Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption

Disclaimer

Het laboratorium is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in dit verslag vermelde informatie die verstrekt werd door de klant. De
monstername werd niet uitgevoerd door het laboratorium en dus zijn de resultaten van dit verslag enkel van toepassing op het monster dat door het
laboratorium ontvangen werd. De gelijkwaardigheid tussen het geteste product waarop dit rapport betrekking heeft en het gecommercialiseerde product
valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Dit proefverslag bevat 7 bladzijden. Dit proefverslag mag slechts in zijn geheel verveelvoudigd worden.

O Geen monster

O Monster(s) onderworpen aan destructieve proef

xI Monster(s) 30 kalenderdagen na het opsturen van het verslag uit onze laboratoria verwijderd, behalve bij andersluidende
schriftelijke aanvraag

VRIJGAVE DOOR:

echnisch verantwoordelijke van de proe] Eindverantwoordelijke van de proef, Laboratoriumhoofd,

F. Corbugy ir. D. Wuyts ir. D. Wuyts

(1) WTCB handelend als Buildwise (KBO ondernemingsnummer 0407.695.057)
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MEETONZEKERHEDEN en TEST CONFIGURATIE

1
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MEETONZEKERHEDEN

De standaardonzekerheid onder reproduceerbaarheidsvoorwaarden kan ingeschat worden door de standaardafwijking
voor reproduceerbaarheid volgens de norm ISO 12999-2: 2020, afgeleid van interlaboratoriummetingen. De
gerapporteerde uitgebreide onzekerheden U op pagina 3 van dit rapport, zowel voor de frequentieafhankelijke
meetwaarden als voor de ééngetalswaarden, worden berekend voor een dekkingsfactor k = 2 die overeenkomt met een
betrouwbaarheidsniveau van 95% uitgaande van een Gaussiaanse verdeling.

U=ku

met
u de standaardonzekerheid bepaald in overeenstemming met ISO 12999-2: 2020
k de dekkingsfactor, afhankelijk van de veronderstelde verdeling van de meetwaarden en het beschouwde
betrouwbaarheidsniveau

TEST CONFIGURATIE

Signaal

Onderbroken roze ruis gegenereerd door twee modules (niet-gecorreleerde signalen) Norsonic N850-MF1 behorende
tot het meetsysteem Norsonic NOR850

4 tetraédervormige luidsprekers in de plafondhoeken van de kamer, die elk met 4 membranen BEYMA 6P200Fe,
versterkt door 2 versterkers QSC RMX 2450, een omnidirectionele afstraling genereren.

De uitgezonden breedbandige ruis tussen 50 Hz en 5000 Hz genereert geluiddrukniveaus die in opeenvolgende
tertsbanden in de testkamer in een meetpunt minder dan 6 dB van elkaar verschillen.

Microfoons en opname

Bruél & Kjaer - 4943: 2 microfonen

Bruél & Kjaer - 2669L: 2 microfoonvoorversterkers

Bruél & Kjaer - 2829: 2 stroomvoorzieningen voor microfoon

Norsonic NOR850 : Meetsysteem

Aantal configuraties voor de bronparen: 2; tussenafstanden tussen de verschillende bronposities minstens 3 m
Aantal meetpunten per bronconfiguratie: 12; Tussenafstanden tussen de verschillende meetpunten minstens 1.5 m,
minstens 2 m verwijderd van de ruisbron en minstens 1 m van elke reflecterende wand en het testobject.

Totaal aantal metingen: 24

Signaalanalyse en verwerking

Norsonic NOR850 : Meetsysteem
Visuele, grafische interventiemogelijkheid om de nagalmtijd af te leiden uit de helling van de geluiddrukafnamecurves

Nagalmkamer

Volume nagalmkamer : 264.3 m3

.. =1210m<1.9V"3(=12.19m)
S;  =totale oppervlakte (wanden, vioer, plafond) = 267.1 m?

Er zijn diffusoren aanwezig (+ 34 m?)
(V' /200m*)*"*= volumevermenigvuldigingsfactor voor ruimten groter dan 200 m* = 1.20

Maximaal toegelaten oppervlakte van het testmonster in functie van het volume = 14.45 m?




=\l Buildwise

PROEFVERSLAG AC-22-031-01-N

3/7

SOUND ABSORPTION COEFFICIENT - GELUIDABSORPTIECOEFFICIENT
s COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE - SCHALLABSORPTIONKOEFFIZIENT

EN SO 354.2003 Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room
EN ISO 171654:1997 Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption

Date / Datum: 13/10/2022

Reverberation room / Nagalmruimte / Salle réverbérante / Hallraum: Alpha K2 : V; = 264.3m3 S;= 267.1 m?
Empty space /Lege ruimte / salle vide / Leere Hallraum: h;y %H,0 = 56.2 % T,=21.1°C
With testelement / Met testelement / Avec I'élément d'essai / Mit Testelementes: h;; %H,0 = 60.8 % T,= 21.2°C
N° test sample / N° testelement / N° de I'élément d'essai / Nr. Testelementes: S-2022-49-029/1

Area of test element / Opp. testelement / Surf. de I'élément d'essai / Flache des Testelementes: S=12.49m?

Par = 100.5 kPa
Paz= 100.5 kPa

REQUESTED BY / AANVRAGER / DEMANDEUR / ANTRAGSTELLER:

COUST acoustics, Nederzwijnaarde 2, B-9052 zwijnaarde

TEST ELEMENT / PROEFELEMENT / ELEMENT D'ESSAI / PRUFMUSTER:

1.2
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(Short description by the manufacturer, details: see page 5 **+ Beknopte beschrijving door het bedriff, details: zie pag. 5 +++ Description sommaire par l'entreprise, détails: voir page 5 *+* Kurze

Beschreibung durch den Hersteller, Details auf Seite 5

Totale dikte van het COUSTpanel: 57 mm.

encadré par un profilé en aluminium thermolaqué. Epaisseur totale du COUSTpanel : 57 mm.

COUSTpanel: 57 mm.

Keine Deutsche Beschreibung verfligbar

@ m 4

Het COUSTpanel bestaat uit een toplaag van Treviradoek, een molton tussenlaag en een absorberende kern van 50 mm dik. De akoestische kern is een
mengeling van rotswol en glaswol met een densiteit van minimum 80 kg/m?3. Het geheel wordt omkaderd door een gepoederlakt aluminium profiel.

Le COUSTpanel est composé d'une couche supérieure de tissu en Trevira CS, d'une couche intermédiaire en molleton et d'un noyau absorbant de 50
mm d'épaisseur. Le noyau acoustique est un mélange de laine de roche et de laine de verre d'une densité d'au moins 80 kg/m3. L'ensemble est

The COUSTpanel consists of a top layer of Trevira CS cloth, a flannel interlayer and an absorbent core 50 mm thick. The acoustic core is a mixture of
rock wool and glass wool with a density of at least 80 kg/m?3. The whole is framed by a powder-coated aluminium profile. Total thickness of the
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BIJLAGE 1: MEETMETHODE EN EENGETALSAANDUIDINGEN

1.

MEETMETHODE

De bepaling van de geluidabsorptiecoéfficiént gebeurt volgens de volgende norm EN ISO 354 " Acoustics — Measurement of sound absorption
in a reverberation room (ISO 354)". Een gedetailleerde beschrijving van de meetprocedures kan in deze norm teruggevonden worden.

Het bepalingsprincipe kan als volgt vereenvoudigd geschetst worden: De geluidabsorptiecoéfficiént van een product kan uit de
nagalmtijdmetingen in een nagalmkamer bepaald worden. De nagalmtijd voor een bepaalde frequentieband wordt gedefinieerd als de
noodzakelijke tijd opdat het gemeten geluiddrukniveau met 60 dB zou dalen na de uitschakeling van de geluidbron. Eerst worden
nagalmtijdmetingen uitgevoerd in de lege nagalmkamer. Dit leidt tot een spectrum van nagalmtijden T1. Vervolgens wordt het product
aangebracht over een voldoende oppervlakte in de nagalmkamer. Dit gebeurt op een wijze en met een detaillering die nauw aansluit bij deze
die in de praktijk zullen worden toegepast. De nagalmtijdmetingen voor deze nieuwe situatie leiden tot een tweede spectrum van nagalmtijden
T2. Volgens de norm wordt de absorptiecoéfficiént volgens Sabine voor een bepaalde terstband dan bekomen door de formules :

A, A, = equivalente absorptieoppervlakte van resp. de lege en met het

Ap testelement gevulde nagalmkamer [m?]
(04 s = —
S V3,V, = volume van resp. de lege en met het testelement gevulde
nagalmkamer [m?3]
1 ¢y, €, = luchtgeluidsnelheid in de lege, resp. met het testelement
Ap = Ay — A; =553V T, - of; — 4(Vymy = Vymy) gevulde kamer (functie van de heersende temperatuur) [m/s]
T,,T, = de nagalmtijden in de nagalmkamer voor de lege resp. met het

testelement gevulde kamer [s]
m;, M, = vermogenafzwakkingscoéfficiénten per reciproke meter

berekend volgens 1SO 9613-1:1993 [1/m]
A; = de equivalent absorptieoppervlakte van het testelement [m?]
S = de oppervlakte van het testelement [m?]
& s = de absorptiecoéfficiént van het testelement [-]

Olp PRAKTISCHE GELUIDABSORPTIECOEFFICIENT

Dit is de geluidabsorptiecoéfficiént per octaafband die uit tertsbandmetingen wordt afgeleid volgens EN ISO 11654. Dit gebeurt door het
rekenkundige gemiddelde te nemen van de geluidabsorptiecoéfficiénten van de drie tertsbanden waaruit de beschouwde octaafband bestaat
en dit af te ronden tot het dichtstbijzijnde veelvoud van 0.05, zonder daarbij de waarde 1 te overschrijden.

Olyw EENGETALSAANDUIDING (GEWOGEN AKOESTISCHE ABSORPTIECOEFFICIENT)

De bepaling van de ééngetalsaanduiding (aanduiding door aan de grootheid de index "w" toe te voegen) gebeurt volgens EN ISO 11654
"Acoustics - Sound absorbers for use in buildings - Rating of sound absorption”. De berekening van de ééngetalsaanduiding steunt op de
praktijkabsorptiecoéfficiénten, maar kan niet op enkele lijnen geschetst worden. We verwijzen hier dan ook naar de norm. Meer informatie kan
ook teruggevonden worden op de website: http://www.normen.be.

VORMINDICATOREN L, M, H.

Telkens een praktische geluidabsorptiecoéfficiént de verschoven referentiecurve met 0.25 of meer overschrijdt, dienen één of meerdere
vormindicatoren (L, M, H) aan de gewogen akoestische absorptiecoéfficiént te worden toegevoegd.

+ Indien de overschrijding gebeurt bij 250 Hz, wordt de notatie L toegevoegd.

+ Indien de overschrijding gebeurt bij 500 Hz of bij 1000 Hz, wordt de notatie M toegevoegd.

+ Indien de overschrijding gebeurt bij 2000 Hz of bij 4000 Hz, wordt de notatie H toegevoegd.
Het aanduiden van een vormindicator betekent dat de praktische absorptiecoéfficiént in één of meerdere frequentiebanden gevoelig hoger is
dan de waarden van de verschoven referentiecurve. De geinteresseerde partij wordt aangemoedigd om de absorptiecurve in detail te
bestuderen.
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BIJLAGE 2: BESCHRIJVING VAN DE PROEFOPSTELLING
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BIJLAGE 2: BESCHRIJVING VAN DE PROEFOPSTELLING

Montage overeenkomstig "Type A mounting” (EN 1SO 354, Bjjlage B)
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BIJLAGE 2: BESCHRIJVING VAN DE PROEFOPSTELLING
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Reflecterend kader uit

MDF (18mm)




		2023-01-10T19:59:06+0100
	Debby Wuyts (Signature)




